PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POLICACH

" Ulica Kresowa 14, 72-010 Police tel. 914241232, fax: 913122032

.0011.5.8.2023 Police, dn. 09.03.2023 r.

SILVERHOTEL Sp. z 0.0.
Ustowo 54
72-001 Szczecin

Roczna ocena jakosci wody (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)
na plywalni ,SILVERHOTEL" mjeszczqcej sie w Ustowie 54, 72-001 Szczecin

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 338} oraz
§ 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadad woda na pfywalniach (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230}, po dokonaniu
rocznej oceny stwierdza, ze:

1. Woda doprowadzana na piywalnie pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
i spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

2. Piywania wyposazona jest w 1 niecke basenowg udostepniong do nauki ptywania dla
niemowlgt i matych dzieci do lat 3, 8 natryskéw, z ktérych dokonywano oceny jakosci wody
zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na pfywalniach.

3. Ocena parametréow jakosci wody na plywalni dokonywana byta przez zarzadzajacego
ptywalnia w wyniku: .

1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej
udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru
Zwigzanego.

4. Badania jakosci wody na plywaini wykonywane byty przez zarzadzajgcego:

1) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Policach oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia sytuacji mogacej
mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na ptywalni, po przerwie eksploatacyjnej lub
awarii,

2) zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zalgczniku Nr 1 i Nr 2 do
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac woda na pfywalniach:

— zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowal: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, ogéina liczba mikroorganizmow tworzacych kolonie w 1 mi
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wody po 48 h inkubacji w temp. 3612°C, gronkowce koagulazo-dodatnie, Legionella
sp., metno$é, chloroform, X THM, azotany, utlenialnosc,

— pomiary potencjatu redox, chloru wolnego i chloru zwigzanego dokonywat zarzadca
ptywalni przy uzyciu miernika Pro Minent Dulko test, RHES-PT wyposazonego w
elektrode Ag/AgCl 3,0 m KCl, a takie przedstawiciel laboratorium w momencie
pobierania prébek do badan,

3) zgodnie z wymagang czestotliwoscig okreslong w zatgczniku Nr 3 do rozporzadzenia

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda
na ptywalniach,

4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zataczniku Nr 4 do
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinng
odpowiadad woda na ptywalniach,

5) w laboratorium, posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, tj.
Laboratorium Ustugowo — Badawcze ,,BIOCHEMIK” Sp. z 0.0, Smitowo, ul. Pilska 34,
64-810 Kaczory.

5. Zarzadzajgcy ptywalnig przekazywat Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi

Sanitarnemu w Policach wyniki badan probek wody pobranych na ww. piywalni.

Po analizie uzyskanych wynikéw badar jakosci wody na piywalni ,SILVERHOTEL”

mieszczacej sie w Ustowie 54, 72-001 Szczecin raportowanego okresu ocenia sig, ze kapiacy
sie korzystali z wody o dobrych parametrach jakosci. '

Nalezy jednak zauwazy¢, iz podczas kontroli wewnegtrznej przeprowadzonej przez zarzadceg
ptywalni incydentalnie wystepowato przekroczenie parametru mikrobiologicznego; tj. ogolnej
liczby mikroorganizmoéw tworzacych kolonie w 1 ml wody po 48 h inkubacji w temp. 3612°C
w hiecce basenowej oraz w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

Ponadto, podczas kontroli urzedowej przeprowadzonej przez pracownikéw Powiatowe;
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach jednorazowo wystgpito przekroczenie ogoinej
liczby mikroorganizméw tworzacych kolonie w 1 ml wody po 48 h inkubacji w temp. 36+2°C
w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

W zwigzku z powyiszymi przekroczeniami zarzadzajgcy ptywalnia przeprowadzat
odpowiednie dziatania naprawcze oraz potwierdzat ich skuteczno$¢ wynikami badan
zgodnymi z obowiazujacymi wymaganiami dotyczacymi jakoséci wody na ptywalniach.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach majac na uwadze powyzszg analize
stwierdza, ze zarzadca, tj. ,SILVERHOTEL Sp. z 0. 0.”, Ustowo 54, 72-001 Szczecin prowadzit
ocene jakoéci wody na ptywalni ,SILVERHOTEL” zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisdbw oraz w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo zdrowotne oséb korzystajacych
z ptywalni. Jednakze, Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach zwraca uwagg, ze
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poziomie wskazanym w zatacznikach nr 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac¢ woda na plywalniach {j.t.
Dz. U.z 2022 r., poz. 1230).

Zgodnie z wynikami prowadzonych badarn i pomiaréw, wykonywanych zaréwno przez
zarzadce plywalni, jak réwniez przedstawicieli Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Policach, a takie biorgc pod uwage skutecznos¢ podejmowanych przez
zarzadce plywalni dziatann naprawczych, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Policach stwierdza, ze woda na ptywalni ,SILVERHOTEL", w tym doprowadzana na ptywalnie
spetniata wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okresione w zaigcznikach Nr1i 2 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagari, jokim
powinna odpowiadac woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywoflanego rozporzadzenia zarzadzajgcy plywalnia
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej, informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakosci wody na plywalni
dokonanej przez whasciwego inspektora sanitarnego.

Otrzymuja:

1. Adresat;
2. Aa.
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